
第  2 リ フ ト 降 り 場

第  1 リ フ ト 降 り 場

第  3 リ フ ト 乗 り 場

Tr 3φ  50 kVA 6600/210V（ 　 -　  結 線 ） ゲ レ ン デ リ フ ト 照 明 用
Tr 3φ  50 kVA 6600/210.105V（ 一  - 三  結 線 ） 電 灯 用

第  2 キ ュ ー ビ ク ル
Tr 3φ  50 kVA 6600/210V（ 　 -　  結 線 ） 第  2 ペ ア リ フ ト 動 力 用

第  3 リ フ ト へ
高 圧  6.6KV CV MAZV 22mm2-3C
照 明  600V  CV MAZV 22mm2-3C

No,4
CP-14-19-500

高 圧 6.6KV CV 22mm2-3C（ FEP）

第  3 キ ュ ー ビ ク ル

Tr 1φ  10 kVA 6600/210.105V（ 一  - 三  結 線 ） 第  3 リ フ ト 電 灯 用
Tr 3φ  75 kVA 6600/210V（ 　 -　  結 線 ） 第  3 リ フ ト 動 力 用

電 話  CPEV MAZV 1.2mm-5P
放 送  CVV  MAZV  2mm2-5P
接 地  E3 H22mm2

接 地  E3 OW 4.0mm 1W
放 送  TOV-SS 1.2-2C
電 話  KOT-SS 0.65-4C

高 圧 6.6KV ACSR OW25mm2 3W ： 撤 去 新 設
： 取 外 し 再 取 付
： 取 外 し 再 取 付
： 取 外 し 再 取 付

P9
R312
No,2

No,3
R312 電 話  KOT-SS 0.65-4C ： 取 外 し 再 取 付

接 地  E3 OW 4.0mm 1W
放 送  TOV-SS 1.2-2C

高 圧 6.6KV ACSR OW25mm2 3W ： 撤 去 新 設
： 取 外 し 再 取 付
： 取 外 し 再 取 付
： 取 外 し 再 取 付

パ ン ザ ー マ ス ト ： 撤 去 新 設

ス ピ ー カ ー

電 話  KOT-SS 0.65-4C ： 取 外 し 再 取 付

高 圧 6.6KV ACSR OW25mm2 3W ： 撤 去 新 設
： 取 外 し 再 取 付
： 取 外 し 再 取 付
： 取 外 し 再 取 付

パ ン ザ ー マ ス ト ： 撤 去 新 設

放 送  TOV-SS 1.2-2C
接 地  E3 OW 4.0mm 1W
ナ イ タ ー 照 明

接 地  E3 OW 4.0mm 1W
放 送  TOV-SS 1.2-2C
電 話  KOT-SS 0.65-4C

高 圧 6.6KV ACSR OW25mm2 3W ： 撤 去 新 設
： 取 外 し 再 取 付
： 取 外 し 再 取 付
： 取 外 し 再 取 付
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令8現単観工-12号　小出スキー場配電設備更新工事




