
横根公園線１５号

PAS

7.2kV

200A LBS 200A

ＬＡ内蔵 DGR PF  G30A

0.2A     40kA

0.2S

AC100V 2.0% PC×3 PC×3 開放中

F:5A PF:G10A

Ｔ 3φ    40kA

VCT 50kVA 

6600/210V Ｃ 3φ

 CH 137A 15kvar 

  6kV  CVT   38mm
2
  3C ×25m 6600V GS

200A 0.2A 100V

0.1S

 CH ﾀﾞｳﾝﾄﾗﾝｽ 2.0%

DS 5kVA

400A VT×2 9000V 210/210-105V

VCB 50VA 300V 300V

400A OCR T:3.5 L:1

8kA     INST:30

200A 50A

CT×2 20A

20/5A

PC×2 PC×3 PC×3 LBS 200A MCCB MCCB

F:10A F:5A PF：G10A PF：G30A 3P150A 2P20A

Ｔ 1φ Ｔ 3φ 　　40kA     40kA

30kVA 30kVA 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ 水銀灯

6600/ 6600/210V 電源 電源

210-105V 82.5A Ｃ 3φ

143A 10kvar 

6600V MCCB MCCB

300V 300V 3P30A 2P20A

GS 0.2A 100V

200A 0.2S 取水ﾎﾟﾝﾌﾟ 引出用

200A 120A 2.0% 電源 DGR電源

  6kV  CVT   38mm
2
  3C ×340m MCCB

MCCB MCCB MCCB MCCB MCCB 2P20A

3P150A 3P100A 3P100A 3P150A 3P100A

盤内電源

管理棟 ｲﾍﾞﾝﾄ 予備 管理棟 ｲﾍﾞﾝﾄ

電源 電源

MCCB MCCB MCCB

2P20A 2P20A 3P30A

引込柱 引出用 受電室電灯盤

DGR電源 DGR電源 漏電警報

年 月 日

20 19 年 7 月 18 日
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101467
テキストボックス
受電キュービクル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第2キュービクル


101467
テキストボックス
令8現単観工－28号	
越後ハーブ香園入広瀬第2キュービクル変圧器更新工事



101467
四角形

101467
四角形

101467
テキストボックス
工事対象変圧器


101467
線




