
わかあゆ社ファンコイルユニット更新工事 仕様書

１．工事名
わかあゆ社ファンコイルユニット更新工事

２．工事場所
魚沼市小出島 121 番地 1（障害福祉サービス事業所わかあゆ社）

３．工期
契約締結日から令和４年１０月３１日

４．工事内容
ファンコイルユニット更新 7台
障害福祉サービス事業所わかあゆ社の空調機器（ファイルコイルユニット）７台を更

新する。
更新する機器の設置位置については既存空調機設置場所への取り付けを基準とする他、

設置方法、既設撤去方法については、施設の要望を十分に考慮し事前に施設管理者の承
認を受け行うこと。

５．空調機仕様
（１）電源： 単相 100V50Hz
（２）形状等

６．その他
工事にあたって本仕様書にない事項には「公共建築工事標準仕様書」「公共建築改修工事

標準仕様書」最新版 国土交通省大臣官房官丁営繕部監修により補完する。
工事は、事前に施設管理者と協議の上、作業日程を決定すること。利用者及び施設管理

者等の安全に特段の配慮をすること。
本仕様書の定めのない事項、又はこの仕様書についての疑義が生じた場合は、協議の上、

決定するものとする。

名称 形状 台数
ファンコイルユニット 床置形FCU-4 C:2.96/3.62 H:6.73 同等品 4台
ファンコイルユニット 床置形FCU-6 C:4.26/5.09 H:9.53 同等品 2台
ファンコイルユニット 床置形FCU-8 C:5.91/7.22 H:13.62 同等品 1台


