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17ｍ

校舎電気室へ

CV-MAZV38□-3C

ｽｺｯﾁｷｬｽﾄ接続

EM-CEE2□-2C×2（FEP30)

EM-CE22□-3C(FEP50)×2

GL-600

ｽｺｯﾁｷｬｽﾄ接続 CV22□-3C

CVV2□-2C

92-JA3

82-JA2

2個

2個

新設

ｽｺｯﾁｷｬｽﾄ接続（92-JA4)

既設

既設CVV2□-2C×2（FEP30)

CV22□-3C    (FEP50)×2

ハンドホール（H1-9)

16ｍ

4ｍ

CV-MAZV38□-3C（GL-600)

コンクリート柱（8-14-250）根枷共

ポンプ制御盤（屋外用）11KW

制御盤取付金物　　一式

配管支持金物　　　一式
新設

  CV-MAZV38□-3C   (G 54、MFP54)

  CE22□-3C        (G 36、MFP36)

  CEE2□-2C×2    （G 28、MFP28)

　　IE5.5□       (VE 16、MFP16)
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ポンプ制御盤取付詳細図（1/30）

EB 14φ×1500L

IE 5.5□

CP 8-14-200

根枷

図　面　名　称

縮　　尺 図面番号

工　事　名　称

電気設備図
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魚沼市教育委員会　学校教育課
4学工第45号　広神中学校消雪ポンプ制御盤設置工事


